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‘ OGGETTO: VERBALE DELLA PROVA DI ATTUAZIONE DEL PIANC DI EMERGENZA
DELL’EDIFICIO SITO IN VIA DODECANESO, 31 DEL GIORNO 25/65/2022

1l giorno 25/05/2622 presso Pedificio in oggetto si & svolta la prova di attuazions del piano di emergenza, 2 cui hanno
partecipato 1 seguenti Incaricaii della gestions delle emergenze:

~ I°Onofric Federico

« Delsanrie Simonn

- Soggia Francesco

- Afelmoychi Moria Luisy
- Manfrinetti Pieiro

- Masconi Roberts

- Grerfaiini Andrea

- Basse Andrea

- Hoeea Velerin
«gfferzoni Bosa Maria
- Sodn wner

- (ipvannind Mauro

- Novelll Gabriclln

- Ferrerp Glovanng



~ Bretelli Nosmi

- Bignchi Lara

- Mugi Emanucle
- Custellano Malla
- Yavani Cinzia

- Alfpisio Moring

- Rivaro Poola

Sone presenti inolire:
- Pietro Biase (tecnico della ditta ... che effettua le manutenzioni sugli impianti di rilevazione e allarme);
- Monaco Silvio {Servizio Gestions Salute e Sicurezza).
Gli incaticati risultano informati sul contenui del Plano di Emergenza delledificio.
E stato simulato che una persong abbia esservato una sitiazione di pericolo e abbia schiaceiato # pulsante di allarme
(P5/50) nel carridoio al plano terzo lato nord. A seguito & cid & subito partito I"allarme generale i svacuazione alle
ore 1(:23, durapte il quale:

+ Il coordinatore e gli incaricati della gestione delle emergenze hanno immediatamente atfivato le procedure di

gmnergenza.

I componenti della squadra di emergenza, indossate le pettoring di riconoseimenio, hanno dato inizio sl evacuszions
defl*intera edificio controliando ttti i locali di loro competenza, accompagnando gli occupanti ai punti raccolts e
controliando le uscite di sicurezza esterne, al fine di evitare possibili rientri non autorizzati,
L'edificio & stato complelamente evacuato alle ore 10:33 e, pertanty, il tempo necessario per evacuare Uedificio &
stato di 1° 10 minuti. Alle ore 10:34 ¢ statz decretata la fine dell’emergenza e le persone sono rientrate.
Al due punti di raccolta sono stati conteggiate in totale circa 150 persone tra lavoratori, studenti ¢ visitatori.

Osservazioni e criticitd riscontrate

- Schiacciando il pulsante dellemergenza & partito subito Pallarme generale in tutto 'edificio e non un preallarme
limitato al piano.

- 5i & osservato che gli incaricati arrivati par primi al punto di raccolta al 7° piano non si sono attivati per il controllo
dell’evacuazione dei piani tramite la raccolta delle informarioni al telefono estermo e relativa annotazione delle
tempistiche sul foglio all’interno del giubbotto.

- Le persone evacuate dal punto di raccolta al settimo piane sono troppo accaleate a ridosso deli’entrata del
dipartimento

+ - Ci sono sempre dei luoghi nel Dipartimento, gid segnalati nelle precedenti prove di evacuazione, dove non si sente
Pallarme. Gueste zope sono:

- Piano primo lato nord stanza 166-172-174

- Piano 0 lato sud stanza 014 della nueva officina

Arioni correttive/di miglioramento proposte
- Si suggerisce di valutare la possibilita di impostare il pulsante di allarme con una preailerta di 3 min come per i
sensori. Cid consentirebbe anche in questo caso di sfruttare il tempo di preallurme per verificare Ia situazione,

- Nonastante uno dei due punti di raceolta sia segnalato davanti all’ingresso principale dell’edificio, necessario dare
istruzioni ai componenti della squadra di emergenza di far defluire le persone (ad esempio verso il dipartimento di
Fisica) per ragioni di sicurezza e per agevolare eventuali soccorsi.

- Nelle zone indicate dove non si sente Pallarme sonoro si chiede e non si posss far mettere una segnalazione
luminosa
Cenova, I3/86/2022

{1 Covrdinatore dell’emergenza |
(AP o Incaricato alle emergenze presente alla provaj)




